
 
 
 

 
 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียงตา 

เร่ือง  การติดต้ังบอดักไขมันบําบัดนํ้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 
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เทศบาลตําบลเวียงตา  อําเภอลอง  จังหวัดแพร 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียงตา 
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 

------------------------------- 

หลักการ 

โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียงตา วาดวยการติดตั้งบอดักไขมันและ
ระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร เพ่ือใชเปนกฎ กติกา ในการควบคุม จํากัด ดูแลการติดตั้ง บอดักไขมันระบบ
บําบัดน้ําเสียในอาคารท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลเวียงตา เพ่ือเปนการปกปองรักษาสภาพสิ่งแวดลอมและเปน
การชวยลดปริมาณน้ําเสีย ตลอดจนเปนการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีข้ึนกอนการระบายลงแหลงน้ํา  

 
เหตุผล 

โดยรัฐบาลไดมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยเรงรัดการควบคุมมลพิษจากน้ําเสียซ่ึงให
ความสําคัญกับการจัดระบบน้ําเสียในครัวเรือนชุมชน และเปนการลดปริมาณน้ําเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดี
ข้ึน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาเห็นวาการจัดการระบบน้ําเสียในอาคารและครัวเรือน เปนการ
แกปญหาท่ีตนทางและเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาคุณภาพน้ํา รวมท้ังสรางความตระหนักและความรูแก
ประชาชนในการติดตั้งบอดักไขมันเพ่ือบําบัดน้ําเสีย ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา ๑๘ มาตรา 20 (3) และมาตรา 44  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี
อํานาจในการออกขอกําหนดทองถ่ินเพ่ือใชในการควบคุมเพ่ือใหการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในอาคารและ
ครัวเรือนเปนการแกปญหาท่ีตนทางและเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาคุณภาพน้ํา 

เทศบาลตําบลเวียงตา จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 มาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา ๑๘ 
มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  เห็นควรใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียงตา เรื่อง การติดตั้งบอ
ดักไขมันบาบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เพ่ือบังคับใชในเขตเทศบาลตําบลเวียงตา ตอไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียงตา 

เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 

--------------------------------- 

โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียงตา เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ํา
เสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ข้ึนบังคับใช  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา 20 (3) และมาตรา 
44 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 70 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒  เทศบาลตําบลเวียงตา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเวียงตาและผูวาราชการจังหวัด
แพร จึงไดตราเทศบัญญัติข้ึนไวดังตอไปนี้  

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียงตา เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัด
น้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2566”  

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงตา  

ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตําบลเวียงตา ซ่ึงขัดหรือ
แยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบญัญัตินี้แทน  

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้  
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน รานคา รานอาหาร สํานักงานหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน 

ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได  
“บอดักไขมัน” หมายความวา สิ่งท่ีใชแยกจําพวกน้ํามันและไขมันออกจากน้ําซ่ึงผานการใชแลว  
“การระบายน้ํา” หมายความวา การผันน้ํา การปลอยน้ํา การเทน้ํา การสาดน้ํา หรือการกระทํา

อ่ืนใดท่ีเปนการถายเทน้ํา  
“แหลงระบายน้ํา” หมายความวา ทางหรือทอระบายน้ํา ลํากระโดง ลําราง คู คลอง แมน้ํา 

ทะเล และแหลงน้ําสาธารณะ แหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําท่ีเปนของเอกชนซ่ึงมีทางเชื่อมตอหรือสามารถ
ไหลไปสูแหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติได  

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความถึง นายกเทศมนตรีตําบลเวียงตา หรือผูท่ีนายกเทศมนตรี
ตําบลเวียงตามอบหมาย  

ขอ ๕ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกอาคารท่ีมีการระบายน้ําท้ิงลงหรือไหลไปสูแหลงระบายน้ําและ
ยังไมมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการกําจัดน้ํามันและไขมันสําหรับอาคารประเภทนั้น  

ขอ 6 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ ๕ ติดตั้งบอดักไขมันตามมาตรฐานท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด  

ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีมีการปลูกสรางใหมดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันสําหรับ
อาคารนั้นใหแลวเสร็จกอนเขาอยูอาศัยหรือใชสอย และหากอาคารใดอยูระหวางการปลูกสรางใหมในวันท่ีเทศ
บัญญัตินี้มีผลใชบังคับก็ใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เชนเดียวกัน  
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ขอกําหนดและวิธีการติดตั้งบอดักไขมัน ตามขอ 11 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียงตา 
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 

---------------------------------------- 

บอดักไขมันสามารถกอสรางไดหลายแบบ เชน  
1. บอดักไขมันแบบใชวงขอบของซีเมนต  
2. บอดักไขมันแบบสรางในท่ี  
3. บอดักไขมันสําเร็จรูป  
การติดตั้งข้ึนอยูกับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดจากครัว หองน้ํา ลานซักลาง และ

สภาพของพ้ืนท่ีจะทําการกอสราง  

วิธีการกอสรางบอดักไขมัน  
1. บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต โดยมีข้ันตอนดังนี้  

1.1 วัสดุและอุปกรณในการกอสราง  
1.1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด  
1.1.2 ทรายหยาบและทรายละเอียด  
1.1.3 เหล็กเสนกลม RB ขนาด ø 9 มม.  
1.1.4 วงขอบซีเมนตสําเร็จรูป (ในทองตลาดมีจําหนายโดยท่ัวไป)  

มีขนาดเสนผานศูนยกลาง ตั้งแตขนาด 0.80 ม. สูง 0.30 – 0.40 ม.  
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง ตั้งแตขนาด 1.00 ม. สูง 0.35 – 0.40 ม.  
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง ตั้งแตขนาด 0.80 ม. สูง 0.40 – 0.45 ม.  

1.1.5 ทอ PVC ชั้น 8.5 ทอเขา ขนาด ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญกวาทอ
น้ําออกขนาด ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญกวา (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17 – 2532)  

1.2 วิธีการกอสราง  
1.2.1 ขุดลึกลงไป โดยดูระดับทอน้ําท่ีออกจากแหลงน้ําเสียเขามาทอน้ําเขาบอดักไขมัน 

(ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมใหมีเสนผานศูนยกลางของหลุมใหญกวาขนาดของวงขอบซีเมนตสําเร็จรูปประมาณ 
50 ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เม่ือขุดไดระดับแลวใหดูวาดินกนหลุมมีความแนนพอท่ีจะรับน้ําหนักบอได
หรือไม เม่ือพิจารณาแลวดําเนินการ ดังนี้  

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแนนพอท่ีรับน้ําหนักได ใหทําการใสทรายหยาบกน
หลุมบดอัดแนน ความหนาประมาณ 10 ซม. ไดเลย  

2) กรณีดินมีความออนนุมหรือเปนดินเหนียว ใหทําการตอกเสาเข็มไม ขนาด ø 4 – 
8 นิ้ว ยาว 3.00 ถึง 6.00 ม. แลวใสทรายรองพ้ืนอัดแนน ความหนา 10 ซม. ใหเสาเข็มพนทรายรองพ้ืน
ข้ึนมาประมาณ 2 – 3 ซม.  

1.2.2 ผูกเหล็กเสนกลม ขนาด ø 9 มม. เปนตะแกรงวงกลม ระยะหาง 20 x 20 ซม. 
(ตามรูปแบบ)  

1.2.3 เทคอนกรีต อัตราสวน 1:2:4 หนา 10 ซม. โดยใหเนื้อคอนกรีตกนหลุม ท่ีเตรียมไว 
โดยตั้งวงของซีเมนต หากเปนแบบปดกนก็ใหวางไดเลย แตถาเปนวงขอบซีเมนตธรรมดา เม่ือวางแลวใหทําการ
ยาแนวดวยปูนทรายท่ีกันวงขอบซีเมนตเพ่ือปองกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนตวางซอนทับตามจํานวนท่ีได
กําหนดไว แลวยาแนวรอบตอตามรูปโดยอัตราสวนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เทากับ 1:1 พรอมท้ังทํา
การเจาะตอระบายน้ําตามรูปแบบ กลบฝงดินโดยรอบตัวบอใหแนนแลวปดฝาปูนทองตลาด  
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1.2.4 การตอรับน้ําเขา และน้ําออกจากบอดักไขมัน ใหทําการตอรับทอน้ําท้ิงท่ีออกจากจุด
ปรุงอาหาร หรือจากจุดลางจาน หรือภาชนะอ่ืนๆ ท่ีมีไขมันเกาะติด โดยใชทอ PVC ชั้น 8.5 ขนาดข้ึนอยูกับ
รูปแบบหรือความเหมาะสม แตขนาดของทอตองไมเล็กกวาทอเดิมท่ีออกมา สวนน้ําท้ิงใหตอดวยทอ PVC ชั้น 
8.5 ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญกวาโดยใหตอรับน้ําท่ีออกจากบอดักไขมันไดดี  

2. บอดักไขมันแบบสรางในท่ี โดยมีข้ันตอนดังนี้  
2.1 วัสดุและอุปกรณในการกอสราง  

2.1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด  
2.1.2 ทรายหยาบ  
2.1.3 เหล็กเสนกลม RB ขนาด ø 9 มม.  
2.1.4 ทอ PVC ชั้น 8.5 ทอเขา ขนาด ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญกวาทอ

น้ําออกขนาด ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญกวา (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532)  

2.2 วิธีการกอสราง  
2.2.1 ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับทอน้ําท่ีออกแหลงกําเนิดน้ําเสียมาเขาทอบอดักไขมัน 

(ตามรูปแบบ) โดยขุดใหมีความกวางโดยรอบขนาดบอ คสล. ประมาณ 0.80 – 1.00 ม. หรือตามความ
เหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี เม่ือขุดไดระดับแลวดูวาดินกนหลุมมีความหนาแนนพอท่ีจะรับน้ําหนักบอดักไขมัน 
คสล. ไดหรือไม เม่ือพิจารณาแลวใหดําเนินการดังนี้  

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแนนพอท่ีรับน้ําหนักได ใหทําการใสทรายหยาบ กน
หลุมบดอัดแนนความหนาประมาณ 10 ซม. ไดเลย  

2) กรณีดินมีความออนนุมหรือเปนดินเหนียว ใหทําการตอกเสาเข็ม (ขนาดของ
เสาเข็มใหเปนไปตามหลักทางดานวิศวกรรมโยธา) แลวใสทรายรองพ้ืนอัดแนน ความหนา 10 ซม. ใหหัว
เสาเข็มพนทรายรองพ้ืนข้ึนมาประมาณ 2 – 3 ซม.  

2.2.2 ผูกเหล็กเสนกลม ขนาด ø 9 มม. ฐานและโครงสรางของตัวบอดักไขมัน (ตาม
รูปแบบ)  

2.2.3 เทคอนกรีต อัตราสวน 1:2:4 ท่ีฐานพ้ืนดักบอไขมันกอน โดยใหเนื้อคอนกรีตหุมหัว
เสาเข็มพ้ืนข้ึนมาประมาณ 2 – 3 ซม.  

2.2.4 ประกอบแบบตองใชไมแบบท่ีมีผิวเรียบไมบิดงอ แลวยึดคํ้ายันแบบใหแนนหนา
ปองกันการไมใหไมแบบระเบิดหรือโกงงอเสียรูป จากนั้นใหทําการเอาน้ําสะอาดรดไมแบบใหท่ัว จึงทําการเท
คอนกรีตอัตราสวน 1:2:4 ลงไปในไมแบบโครงสราง และใหทําการกระทุงคอนกรีตไปดวย เพ่ือไมใหคอนกรีต
นั้นเปนฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได  

2.2.5 การถอดไมแบบ ใหทําการถอดไมแบบไดหลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3 – 5 วัน 
แลวใหตรวจสอบดูวารอยรั่วหรือไม ถามีใหทําการอุดทันที  

2.2.6 การตอรับน้ําเขาและน้ําออกจากบอดักไขมัน ใหทําการตอรับทอน้ําท้ิงท่ีออกจากจุด
ปรุงอาหาร หรือจากจุดลางจานหรือภาชนะอ่ืนๆ แตตองไมมีขนาดเล็กกวาของเดิมท่ีออกมา สวนน้ําท้ิงใหตอรับ
น้ําท้ิงท่ีออกจากบอดักไขมันไปลงแหลงระบายน้ําสาธารณะหรือรางน้ํา คู คลอง ตามพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยไมใหปาก
ทอท่ีออกจมอยูในน้ํา เพ่ือใหมีการระบายน้ําท้ิงออกจากบอดักไขมันไดดี  
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รายละเอียดประโยชนและคุณลักษณะสมบัติของบอดักไขมันเพ่ือบาบัดน้ําเสีย 

บอดักไขมันเปนอุปกรณสําหรับแยกไขมันไมใหไหลลงปนไปกับน้ําท้ิง และชวยดักเศษอาหารดวยใน
ตัวโดยตัวบอ โดยตองติดตั้งตะแกรงดักขยะกอนเขาบอดักไขมันเพ่ือใหสามารถเก็บซากเศษอาหารท้ิงและทํา
ความสะอาดได สวนน้ําจะไหลผานตะแกรงเขาบอดักไขมันโดยตองติดตั้งตะแกรงเขาบอดักไขมัน คือ จะขังน้ํา
เสียไวระยะหนึ่ง เพ่ือไดไขมันและน้ํามันท่ีปะปนอยูในน้ําลอยข้ึนมาบนผิวน้ํา ซ่ึงเม่ือสะสมจนมีปริมาณมากก็
สามารถตักออกไปท้ิงได สวนน้ําท่ีถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางชองระบายน้ําตอไป  

รูปแบบบอดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบงตามความเหมาะสมไดดังนี ้ 
1. บอดักไขมันแบบวงของซีเมนต การติดตั้งใชงานเหมาะสําหรับบานเรือนท่ัวไป และสถาน

ประกอบการท่ีมีขนาดเล็ก เชน รานอาหาร โดยประยุกตใชวงของซีเมนตสําเร็จรูปมาทําเปนบอดักไขมันได การ
ติดตั้งฝงไวบนพ้ืนดิน หรือใตดินและกักเก็บน้ําเสียไดอยางนอย 6 ชม.  

2. บอดักไขมันแบบสรางในท่ี การติดตั้งใชงานเหมาะสําหรับสถานท่ีประกอบการขนาดใหญ เชน 
ภัตตาคาร ศูนยอาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสรางบอดักไขมันบนพ้ืนท่ี สถานกักน้ําเสียอยางนอย 
6 ชม.  

การใชงานและการดูแลรักษา  
1. ตองติดตั้งตะแกรงดักขยะกอนเขาบอดักไขมัน  
2. ตองไมทะลวงหรือแทง ผลักใหเศษขยะไหลผานตะแกรงเขาไปในบอดักไขมัน  
3. ตองไมเอาตะแกรงดักขยะออกไมวาจะชั่วคราวหรือถาวร  
4. ตองหม่ันโกยเศษขยะท่ีดักกรองไวไดหนาตะแกรงออกสมํ่าเสมอ  
5. หามเอาน้ําจากสวนอ่ืนๆ เชน น้ําลางมือ น้ําอาบ น้ําซักผา น้ําฝน ฯลฯ เขามาในบอดักไขมัน  
6. ตองหม่ันตักน้ําไขมันออกจากบอดักไขมันอยางนอยทุกสัปดาห นําไขมันท่ีดักไดใสภาชนะปด

มิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพ่ือใหรถเทศบาลนําไปกําจัดตอไป  
7. หม่ันตรวจดูทอระบายน้ําท่ีรับน้ําจากบอดักไขมัน หากมีไขมันอยูเปนกอนหรือคราบ ตองทําตาม 

ขอ 6 ถ่ีข้ึนมากกวาเดิม 
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ขนาดมาตรฐานบอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนตสําหรับบานพักอาศัย 
 

จํานวนคน 
ปริมาตรบอท่ี 

ตองการ (ลบ.ม.) 
ขนาดบอ จํานวนบอ 

(บอ) เสนผาศูนยกลาง ความลึกน้ํา (ม.) 
5 0.17 0.8 0.40 1 

5-10 0.34 0.8 0.70 1 
10-15 0.51 1.0 0.70 1 
15-20 0.68 1.2 0.60 1 
20-25 0.85 1.2 0.80 1 
25-30 1.02 1.0 0.70 2 
30-35 1.19 1.0 0.80 2 
35-40 1.36 1.2 0.60 2 
40-45 1.53 1.2 0.70 2 
45-50 1.70 1.2 0.80 2 

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนตท่ัวไปประมาณ 0.33 ม. ดังนั้น ถาหากความลึกน้ํา = 0.40 ม. จึงตอง
ซอนกันอยางนอย สองวง ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความสูงของระดับฝาบอดวย 

 
 

 
ขนาดมาตรฐานบอดักไขมันแบบสรางในท่ีสําหรับอาคารขนาดใหญ 

 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตรม.) 
ปริมาตรบอท่ี 

ตองการ (ลบ.ม.) 
ขนาดบอ 

ความยาว 
ความลึก (ม.) ความกวาง (ม.) 

10 0.19 0.40 0.50 1.00 
10-25 0.47 0.60 0.60 1.30 
25-50 0.94 0.75 0.80 1.60 
50-75 1.41 0.75 1.00 2.00 

75-100 1.88 0.80 1.10 2.20 
100-125 2.35 0.85 1.20 2.40 
125-150 2.82 0.90 1.20 2.60 
150-175 3.29 1.00 1.30 2.60 
175-200 3.76 1.00 1.35 2.80 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีตองการสรางดวยวงของซีเมนต ใหเทียบใชกับปริมาตรบอของวงขอบขนาดตาง ๆ ตาม
ตารางขางบน สําหรับอาคารขนาดใหญตองเพ่ิมจํานวนบอใหไดปริมาตรรวมเทากับปริมาตรบอท่ี
ตองการ 

ตามมาตรฐานบอดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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